
L
N

- - комнатный термостат
- - термостат бойлера
ГВС

220 V, 50Hz

4*

бойлер

3

Радиаторы Теплый пол 

2 1

5*

1- циркуляционный насос радиаторов
2- Циркуляционный насос теплого пола
3- Циркуляционный насос бойлера
4- Расширительный бак (*При системе
емкостью больше 50 литров)
5- 4х ходовой клапан (*При системе
емкостью больше 50 литров)

Т: 8 (800) 700-99-27 / www.biodomrussia.com / © ️ООО БИОДОМ 27, 2020.

ПЕЛЛЕТНЫЙ АКВАКАМИН BIODOM H20
 СХЕМА № 1

Andrejs
    PELLETIKAMIN   BIODOM H20

Andrejs
Skeem nr 1

Andrejs
Väline kontroll:
- ruumitermostaat
- soojaveeboileri termostaat

Andrejs

Soe põrand

Andrejs
radiaatorid

Andrejs
boiler

Andrejs
1 - Radiaatori tsirkulatsioonipump
2 - Põrandakütte tsirkulatsioonipump
3 - Soojaveepaaki tsirkulatsioonipump
4 - Paisupaak (*kui küttesüsteemi maht on üle 50 liitri)
5 - Kolmiksegisti servomootoriga (*kui küttesüsteemi maht on üle 50 liitri)






L
N

- - комнатный термостат
- - термостат бойлера
ГВС

220 V, 50Hz

4*

бойлер

3

Радиаторы Теплый пол 

2 1

5*

1- циркуляционный насос радиаторов
2- Циркуляционный насос теплого пола
3- Циркуляционный насос бойлера
4- Расширительный бак (*При системе
емкостью больше 50 литров)
5- Гидрострелка (*При системе
емкостью больше 50 литров)

5*

Т: 8 (800) 700-99-27 / www.biodomrussia.com / © ️ООО БИОДОМ 27, 2020.

ПЕЛЛЕТНЫЙ АКВАКАМИН BIODOM H20
 СХЕМА № 2

Andrejs
Skeem nr 2

Andrejs
    PELLETIKAMIN   BIODOM H20

Andrejs
Väline kontroll:
- ruumitermostaat
- soojaveeboileri termostaat

Andrejs

Soe põrand

Andrejs
radiaatorid

Andrejs
boiler

Andrejs
1 - Radiaatori tsirkulatsioonipump
2 - Põrandakütte tsirkulatsioonipump
3 - Soojaveepaaki tsirkulatsioonipump
4 - Paisupaak (*kui küttesüsteemi maht on üle 50 liitri)
5 - Veepüstol (*kui küttesüsteemi maht on üle 50 liitri)








L
N

- комнатный термостат
термостат бойлера ГВС

220 V, 50Hz

2*

Бойлер

Радиаторы

1
M

1- 3х ходовой клапан для санитарной воды
(SHW)
2- Расширительный бак (* При системе
емкостью больше  50 литров)

Т: 8 (800) 700-99-27 / www.biodomrussia.com / © ️ООО БИОДОМ 27, 2020.

ПЕЛЛЕТНЫЙ АКВАКАМИН BIODOM H20
 СХЕМА № 3

Andrejs
Skeem nr 3

Andrejs
    PELLETIKAMIN   BIODOM H20

Andrejs
Väline kontroll:
- ruumitermostaat
- soojaveeboileri termostaat

Andrejs
radiaatorid

Andrejs
boiler

Andrejs
1 -  Soojaveepaaki kolmiksegisti
2 - Paisupaak (*kui küttesüsteemi maht on üle 50 liitri)










